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[bookmark: _Toc6233_WPSOffice_Level1]本项目为交钥匙工程，下文中所提甲方、乙方定义为：
甲方：厦门金龙联合汽车工业有限公司（涉水试验池建造需求方）
乙方：涉水试验池建造方
[bookmark: _Toc3987_WPSOffice_Level1]一、概况介绍
P7车型要求对新下线车辆进行涉水试验，进行水深150mm车速30km/h前进共计10min；水深300mm车速5km/h前进-倒退共计20min。
为确保工程质量，明确设备结构及技术性能要求，以作为设备设计、制造、安装、调试和验收之依据，为此对该项目提出如下要求。
[bookmark: _Toc13475_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25351_WPSOffice_Level1]二、工程内容
2.1乙方负责的工程内容见表2-1，具体改造工程见文中第5.2款项：
	序号
	工程名称
	图   号
	数 量
	备    注

	1
	涉水试验池
	
	1条
	一条总长91米，内宽4米，深度0.5米，坡度5.71°涉水池


[bookmark: _Toc12921_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6278_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16147_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21478_WPSOffice_Level1]三、工程进度要求
	序号
	工程内容
	进度要求
	交付物
	备注

	1
	技术交底
	合同签订后7日内完成（现场技术交底）
	－
	－

	2
	图纸
	合同签订后20日内完成图纸会签
	会签版图纸
	－

	3
	乙方备料
	2025年3月31日前完成
	备料清单
	－

	4
	施工现场开工
	项目改造所用材料、工具等需于施工前（3月31日）运送至甲方指定地点。工期为60日历日
	详细施工计划
	3月31日需提交每日的施工计划

	5
	调试
	
	渗漏试验报告
	－

	6
	试运行调整
	－
	－
	－


[bookmark: _Toc15075_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8854_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5392_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20153_WPSOffice_Level1]四、技术要求
4.1、在检测地沟旁新开挖一条涉水池，涉水池总长91米，池内长45米，池内宽4米，坡高度0.5米，两侧墙高0.8米，前后坡坡度为5.71°的梯形坡，两侧外墙厚度0.2米。两边引导路长13米；如下图。
[image: ]图七
4.2、将地面的树木、绿化、泥土、旧水沟等移除及清运。
4.3、将室外地沟3根排水管连接到一处，顺直室外地沟入口处布暗管，再走新铺设的路基底部，将水排到原有的雨水沟中；如下图。
[image: ]
图八
4.4、新筑的路面及涉水池先素土压实度(重型标准)大于等于93%；再铺设30cm厚6%水泥稳定碎石基层；底部铺设钢筋直径为10mm，间距200mm，最后浇筑C30水泥混凝土厚度30cm(抗折4.5MPa)。
4.5、两侧墙壁内部铺设钢筋直径为10mm钢筋笼，一体模版浇筑C30水泥混凝土(抗折4.5MPa)，厚度0.2米。
4.6、涉水池底部浇筑的筑C30水泥混凝土底部应比排水沟高。
4.7、在水池壁两侧墙面上标注水池深度标识刻度线前后左右共计4处位置（分别标注100mm、150mm、300mm三处标识刻度线）。
4.8、在水池靠水沟边的外墙，从前下坡底处往前出口处2米的位置向外扩建一个1米×0.5米×0.9米（长宽高）的沉淀池，从沉淀池底往上200mm刻度线位置安装一个DN150排水管，排水口下端的位置位于200mm刻度线处；并增加DN150排水阀门开关。间隔0.4米处从沉淀池底往上400mm刻度线位置安装一个DN150排水管，排水口下端的位置位于400mm刻度线处；并增加DN150排水阀门开关。两处排水管独立排水。
4.9、在沉淀池对面相对与涉水池的位置，修建一处1米×0.3米×0.15米（长宽高）的积水坑，上面安装不锈钢格栅板。
4.10、积水坑与1米×0.5米×0.9米（长宽高）沉淀池使用暗管与涉水池内的沉淀池连通（暗管内部需再安装一个过滤网）
4.11、扩建的1米×0.5米×0.9米（长宽高）沉淀池比涉水池底部低0.1米；并在沉淀池中部靠底部的位置安装一个DN150排水管和阀门开关。
[image: ]
图八
4.12、在水池靠水沟边的外墙，从出口上坡处往进口2米的位置向外扩建一个1米×0.5米×0.9米（长宽高）的沉淀池，要求同条款4.8；4.9；4.10；4.11三个条款。
4.13、在涉水池前入口端增加一处给水水管（含阀门），向水池内注水。阀门尺寸同补给水水管尺寸。
4.14、从试车跑道中段水源点处接驳水源，接驳处应安装控制阀门；水管直径同水源点的水管直径（Φ30）。横穿下部试车跑道，原有试车跑道需破路埋水管。给水水管接到沉淀池中。
   [image: ] [image: ]
图九
4.15、新开挖建设的涉水池地下方如有的其他暗管、暗线等需全部绕道整改，以满足原有的需求。
4.16、在前后坡顶开沟（内宽40cm），两侧坡顶水池内侧两边靠墙开沟（内宽40cm）形成一个U型回路；当车行驶后涌浪自然流回到池内。在沟上安装格栅（SUS304材质）。
4.17、给水管采用暗管布置。
4.18、给水管、阀门均采用RPVC材质（黑色）。
4.19、水池内部地面、两侧墙体及前后斜坡涂刷防水层。
4.20、涉水池应一体浇筑成型，以防止水泥层开裂渗水。
4.21、涉水池完工后应作渗漏试验，将水池注满水静止24h，墙体和地面无渗水。水池底部水平度误差不超过1CM。
4.22、新砌排水沟、截水沟同原有的标准和规格一致；并连接原有的排水沟、截水沟。
4.23、在出入口的位置各安装一块提示路牌并做防腐处理。
4.24、两处0.5米×1米沉淀池顶部增加不锈钢格栅板，上部再放置一块镀锌板防晒。
4.25、其余未写明的地方应满足法规要求。
4.26、本工程严禁分包及转包。如有需要必须事先经甲方确认，否则全部责任由乙方承担。
★4.27、乙方须有相关工程经验，投标时需提供近两年的相关合同业绩证明（不少于两项）。
★4.28、乙方在标书中需列出本次建造的各项报价清单。
4.29、其他未明确改造内容，根据项目改造需要由乙方配合改造。
[bookmark: _Toc31576_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30277_WPSOffice_Level1]五、验收
5.1、本工程质量标准，必须按照本技术协议中的相关要求执行。
5.2、因乙方原因，工程质量达不到规定的质量标准，乙方必须按合同约定，承担违约金和承担甲方由此产生的其他损失，并在甲方要求的时间内无条件返修，质量验收合格后，方交付使用。
5.3、乙方到现场进行踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响工程质量的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
5.4、验收在甲方现场进行，调试成功并经我司技术人员确认后进行验收。验收程序：来件预验收→安装调试完成→试生产一个月→初验收→生产6个月而且设备正常运转→终验收→质保期壹年。
[bookmark: _Toc26977_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6030_WPSOffice_Level1]六、质保、售后服务
6.1质保期为壹年，自终验收合格报告签字日期开始计算。在设备质保期到期前乙方须委派技术售后工程师与甲方设备技术人员联系，确认到厂服务时间，到厂对供货设备进行一次深入的检修、维保和指导。时长应不少于2个工作日。在设备的质保期内，乙方对设备出现的各类故障应及时免费提供维修服务，对非人为造成的各类零件的损坏，乙方需免费更换。当设备发生重大故障时，在非人为原因造成的故障解决以后保修期应适当延长，具体时间由双方协商决定。
6.2在质保期内，乙方需及时响应甲方的维修要求，提供24小时电话服务，并于24小时内派出相关服务人员到甲方使用现场。
6.3质保期过后，如发现乙方所提供的设备存在问题，需要乙方配合解决时，乙方应在24小时内作出响应并应确保维修备件的供应，并在48小时之内提供技术援助。
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